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1 Inleiding 
 
1.1 Servicebeschrijving 

De servicebeschrijving beschrijft de aspecten over het raadplegen van historische dagstanden van een 
aansluiting met slimme meter zoals aangeboden aan de gebruikers van deze service. Het document is 
opgedeeld in: 
1. een business deel (Business Service) waarin functioneel de werking van de service wordt toegelicht, en; 
2. een technisch deel (Technische Service) waarin de web service en API berichtdefinities worden 

toegelicht. 
 
1.2 Leeswijzer 

Om de lezer een goed beeld te geven van de uitwisseling, is een gedetailleerde procesbeschrijving 
opgenomen en een benoeming van de daarbij te gebruiken berichten. 

 
Dit document bevat de volgende hoofdstukindeling: 
• Proces Raadplegen historische dagstanden slimme meter; 
• Validaties en foutmeldingen; 
• Interactiediagrammen van de XML/API berichten; 
• Berichtdefinities. 
 
1.3 Uitgangspunten 

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij het ontwerpen van de service Raadplegen historische 
dagstanden van een aansluiting met slimme meter: 
• Deze service is alleen beschikbaar voor leveranciers; 
• Datum/tijd notatie in XML berichten conform NEDU EDSN Ontwerpkeuzes[3]; 
• Datums worden in CET/CEST uitgewisseld; 
• Daar waar in deze servicebeschrijving wordt gesproken over “Aansluiting”, wordt aansluiting gas dan wel 

allocatiepunt elektriciteit bedoeld; 
• De berichtuitwisseling is beschreven tot en met het aanbieden en ontvangen van informatie van de 

toegangspoort. De toegangspoort handelt technische validaties, routering en berichtstroom 
management (throttling, maximum aantal verzoeken, et cetera) verder af. Slechts een deel van de 
werking van de toegangspoort wordt nader toegelicht in deze servicebeschrijving. Dit betreft alleen de 
functionaliteit waar de afnemer van deze service het effect van merkt; 

• De REST API is ontworpen op basis van de NEDU API Ontwerprichtlijnen[4]; 
• Voor berichten behorende bij het stoppen en starten van continu beschikbaar stellen dagstanden is 

gebruik gemaakt van het IEC CIM1 referentiemodel; 
• Voor de berichten behorende bij de API is gebruik gemaakt van het IEC CIM1 referentiemodel; 
• De SOAP Service is ontworpen op basis van de NEDU EDSN Ontwerpkeuzes[3]. Daarbij is gebruik 

gemaakt van het EDSN Logisch Object Model. 

 
1 IEC CIM versie CIM100.1.1 
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1.3.1 Beschikbaarheid dagstanden 

Netbeheerders streven ernaar om dagstanden met een maximale vertraging van 3 dagen beschikbaar te 
stellen aan de leverancier.  
 
Dagstanden worden beschikbaar gesteld voor slimme meters (GAS/ELK) binnen het kleinverbruik segment 
voor periodes waarvoor geldt: 
• Dat de leverancier actief was op desbetreffende aansluiting2; 
• Dat de meter administratief en technisch uitleesbaar en niet in storing was; 
 
Deze dagstanden worden  geleverd voor de voorgaande periode van 24 maanden. Alleen dagstanden 
waarvoor aan bovenstaande voorwaarden voldaan is worden opgeleverd. 
 
Historische dagstanden kunnen middels het verzoek Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting 
met slimme meter met een eerste startdatum vanaf 1 oktober 2020 opgehaald worden.  
Dagstanden die voor de najaarsrelease zijn opgeslagen in het dagstanden register kunnen uitsluitend 
middels het verzoek Raadplegen historische dagstanden worden opgehaald. 
 
Het continu beschikbaar stellen van dagstanden wordt op basis van verwijdering van een slimme meter of 
op basis van datum effectuering van een SVEL proces gestopt3. De Regionale netbeheerder stelt de 
leverancier via het aansluitingenregister middels reguliere berichten van deze events op de hoogte.  
 
Dagstanden kunnen middels het verzoek ‘Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met 
slimme meter’ meermaals opgehaald worden indien het verzoek herhaald wordt met dezelfde parameters. 
 
Dagstanden kunnen middels het verzoek ‘Raadplegen beschikbare historische dagstanden van een 
aansluiting met slimme meter’ meermaals opgehaald worden door gebruik te maken van beschikbare 
idempotentie functionaliteit zoals beschreven in de NEDU/EDSN Ontwerpkeuzes[3]. 
 
1.4 Lijst met afkortingen 

Afkorting Omschrijving 

API Application Programming Interface 

BPMN Business Proces Model and Notation 

CEST Central European Summer Time 

CET Central European Time 

EDSN Energie Data Services Nederland B.V. 

GDS Gesloten Distributiesysteem 

GV Grootverbruik 

KV Kleinverbruik 

LV Leverancier 

REST Representational State Transfer 

RNB Regionale netbeheerder 

SOAP Simple Objects Access Protocol 

 
2 Deze periode loopt van begindatum tot en met einddatum plus de dagstand van de dag na einddatum levering.  
3 Het Continu beschikbaar stellen dagstanden blijft actief er wordt alleen geen data meer geretourneerd. 
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2 Rollen en verantwoordelijkheden 
 
2.1 Consumer 

Middels deze service kunnen leveranciers historische dagstanden van slimme meters raadplegen. 
 
2.2 Provider 

Netbeheerders leveren middels deze service dagstanden van slimme meters aan. 
 
2.3 RACI 

In de onderstaande RACI wordt voor deze service de rollen en verantwoordelijkheden weergegeven: 

R (Responsible, NL: Verantwoordelijk) EDSN Service Design 

A (Accountable, NL: Eindverantwoordelijk) EDSN Directie 

C (Consulted, NL: Raadplegen) RNB, NEDU, EDSN en SI 

I (Informed, NL: Informeren) ALV NEDU, EDSN 
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3 BPMN Raadplegen historische dagstanden van aansluiting 
met slimme meter 

 
3.1 BPMN “Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter” 

 
 
3.2 Proces “Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter” 

Het proces Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter volgt het volgende 
standaard scenario: 
 

• De leverancier dient een verzoek Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met 
slimme meter in bij de toegangspoort; 

• De toegangspoort ontvangt het verzoek en voert een technische validatie uit. 

• Indien het verzoek niet succesvol gevalideerd is, verstuurt de toegangspoort een antwoord bericht 
met foutmelding. 
OF 

• Indien het verzoek succesvol gevalideerd is, verstuurt de toegangspoort het bericht door naar het 
backend 

o Het backend ontvangt doorgestuurd bericht; 
o Het backend verwerkt het verzoek en retourneert de dagstanden waar de leverancier recht 

op heeft. Dit betreft uitsluitend de dagstanden zoals beschreven in het hoofdstuk 1.3.1.  
Indien er op basis van opgegeven parameters (zie hoofdstuk 5 en 6) geen dagstanden 
opgehaald kunnen worden retourneert het backend een leeg bericht; 

• De toegangspoort ontvangt het antwoord van het backend en stuurt dit door naar de leverancier; 

• Het scenario eindigt. 
 
 



 

 
 
www.edsn.nl   9 - 50 

3.3 BPMN “Continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter” 

 
 

3.4 Proces “Continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter” 

 
Het proces Continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter volgt 
de volgende drie sub scenario’s: 
 
3.4.1 Proces “Starten continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met slimme 

meter” 

Het proces Starten continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 
volgt het volgende scenario: 

 
• De leverancier dient per aansluiting een verzoek voor het starten continu beschikbaar stellen 

historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter in bij de toegangspoort; 

• De toegangspoort ontvangt het verzoek en voert een technische validatie uit. 

• Indien het verzoek niet succesvol gevalideerd is, verstuurt de toegangspoort een antwoord bericht 
met foutmelding. 
OF 

• Indien het verzoek succesvol gevalideerd is, stuurt de toegangspoort het bericht door naar het 
backend. 

o Het backend ontvangt doorgestuurd bericht; 
o Het backend verwerkt het bericht en koppelt in het antwoord terug of dagstanden continu 

beschikbaar gesteld kunnen worden. 
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3.4.2 Proces “Raadplegen beschikbare historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter” 

Het proces Raadplegen beschikbare historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter volgt het 
volgende scenario: 

 
Op het moment dat dagstanden continu beschikbaar gesteld zijn, kan de leverancier middels het volgende 
repetitieve proces beschikbaar gestelde dagstanden raadplegen. Per verzoek kunnen maximaal 2000 
dagstanden geraadpleegd worden. Indien er meer dan 2000 dagstanden klaar staan kan de leverancier 
middels een nieuw verzoek Raadplegen beschikbare historische dagstanden van een aansluiting met slimme 
meter van een aansluiting met slimme meter de volgende set van maximaal 2000 dagstanden raadplegen. 
Indien er geen dagstanden meer klaar staan retourneert het backend een leeg bericht4. Het backend 
markeert de opgehaalde dagstanden. Gemarkeerde dagstanden kunnen niet meer worden opgehaald 
middels Raadplegen beschikbare historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter. Dagstanden 
kunnen nog wel opgehaald worden middels Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met 
slimme meter. 
 
Het proces Raadplegen beschikbare historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter van een 
aansluiting met slimme meter volgt het volgende scenario: 

 
• De leverancier dient een verzoek Raadplegen beschikbare historische dagstanden van een 

aansluiting met slimme meter in bij de toegangspoort; 

• De toegangspoort ontvangt het verzoek en voert een technische validatie uit. 

• Indien het verzoek niet succesvol gevalideerd is, verstuurt de toegangspoort een antwoord bericht 
met foutmelding.  
OF 

• Indien het verzoek succesvol gevalideerd is, stuurt de toegangspoort het bericht door naar het 
backend. 

o Het backend ontvangt doorgestuurd bericht; 
o Het backend verwerkt het verzoek en levert voor alle aansluitingen waarvoor continue 

dagstanden beschikbaar zijn de dagstanden (zie hoofdstuk 1.3.1) op.  
 
3.4.3 Proces “Stoppen continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met 

slimme meter” 

Het proces Stoppen continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met slimme 
meter volgt het volgende scenario: 

 
• De leverancier dient per aansluiting een verzoek voor het stoppen continu beschikbaar stellen 

historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter in bij de toegangspoort; 

• De toegangspoort ontvangt het verzoek en voert een technische validatie uit. 

• Indien het verzoek niet succesvol gevalideerd is, verstuurt de toegangspoort een antwoord bericht 
met foutmelding. 
OF 

• Indien het verzoek succesvol gevalideerd is, stuurt de toegangspoort het bericht door naar het 
backend. 

o Het backend ontvangt doorgestuurd bericht; 
o Het backend verwerkt het bericht en koppelt in de response terug of het continu 

beschikbaar stellen van dagstanden gestopt is. 

 
4 Om overbelasting van systemen te voorkomen wordt verzocht om, na het ontvangen van het laatste lege bericht, nieuwe dagstanden pas na een 

uur weer op te halen. 
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4 Validaties 

De toegangspoort ontvangt alle berichten en routeert berichten naar de juiste backend applicatie. De 
toegangspoort voert technische validaties uit. Het backend voert validaties op basis van bedrijfsregels uit.  
 
4.1 Technische validaties door toegangspoort 

 
4.1.1 API 

De volgende technische validaties worden uitgevoerd op berichten die via de API worden uitgewisseld met  
de toegangspoort: 

Controle HTTP foutcode5 HTTP foutmelding Foutmelding 

Het verzoek is syntactisch correct. 400 Bad Request De toegangspoort retourneert een fout met 
de laatste audit details. 

Er zijn geen bedreigingen aangetroffen 
in de URL en de inhoud van het bericht. 

400 Bad Request The server cannot or will not process the 
request due to an apparent client error 
(e.g., malformed request syntax, size too 
large, invalid request message framing, or 
deceptive request routing) 

De aanvraag betreft een POST of 
DELETE. 

400 Bad Request Comparison did not match: {REQUEST 
METHOD} is equal to {ALLOWED_METHOD} 

Het maximum aantal aanvragen per 
seconde is niet overschreden. 

429 Too Many Requests The number of committed requests has 
been exceeded. 

De service is bereikbaar. 503 Service Unavailable The server is currently unavailable (because 
it is overloaded or down for maintenance). 
Generally, this is a temporary state. 

 
4.1.2 SOAP Service 

De technische validaties voor SOAP berichten6 zijn beschreven in de NEDU/EDSN Ontwerpkeuzes[3].  

 
4.2 Validaties op basis van bedrijfsregels door backend 

De resultaten van validaties op basis van bedrijfsregels worden teruggekoppeld in het antwoord bericht in 
het attribuut Toelichting en zijn beschreven in hoofdstuk 5 en 6. Er worden geen afwijzingen terug gegeven 
op basis van bedrijfsregel validaties. 

Controle HTTP foutcode HTTP foutmelding Foutmelding 

Geen validaties 

 

 
5 HTTP foutcodes voor API’s kunnen meer dan 1 keer voorkomen. Via de HTTP foutmelding + foutmelding kan onderscheid gemaakt worden waar de 

foutcode betrekking op heeft. 
6 Er loopt bij EDSN een initiatief om technische validaties door de toegangspoort voor API’s te beschrijven in een apart document. Technische 

validaties worden tot die tijd beschreven in de servicebeschrijving. 
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5 Functionele parameters SOAP Service 
 
5.1 Verzoek Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 

Bij het Verzoek Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter worden de volgende 
functionele parameters toegepast: 

Gegeven KV7 Gas Elek 1/n Opmerking 

Opvraagparameters 1  

Referentie O Ja Ja 1 Externe referentie die door indienende partij opgegeven kan worden welke in het antwoord word 
geretourneerd. 

Startdatum V Ja Ja 1 De startdatum van de periode waarvoor dagstanden opgevraagd wordt. De dagstanden voor deze 
datum worden meegenomen in het antwoord. 

Einddatum V Ja Ja 1 De einddatum van de periode waarvoor dagstanden opgevraagd wordt. De einddatum kan tot 
maximaal 1 dag na levering bepaald worden. Dit stelt de leverancier in staat om de eindstand te 
kunnen bepalen. 

Aansluiting 1  

EAN code 
aansluiting 

V Ja Ja 1 EAN 18 aansluiting gas respectievelijk allocatiepunt elektriciteit, net-op-net overdrachtspunt 
elektriciteit, koppelingspunt distributienetten gas. 

Leverancier 1  

EAN code 
leverancier 

V Ja Ja 1 De EAN 13 van de opvragende leverancier. 

 
5.2 Antwoord Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 

Bij het antwoord op het verzoek Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter worden 
de volgende functionele parameters toegepast: 

Gegeven KV Gas Elek 1/n Opmerking Domein waarden 

Opvraagparameters 1  

Referentie A Ja Ja 1 Door de aanvragende leverancier verstrekte referentie. 

Aansluiting 1  

EAN code 
aansluiting 

V Ja Ja 1 EAN 18 van de aansluiting. 

Meter n Indien er geen dagstanden beschikbaar zijn is het bericht vanaf hier leeg 

Meternummer A Ja Ja 1 Nummer van de meter waarop de opgeleverde standen betrekking hebben. Verplicht indien standen 
van de betreffende meter worden opgeleverd. 

Telwerk n Voor elektriciteit 4, voor gas 1 

Telwerkidentificatie V Ja Ja 1 Telwerken met een elektriciteitsmeter worden verplicht 
geïdentificeerd met behulp van de OBIS codering. 
 

Toegestane waarden Gas 

1.8.0 Afname 

Toegestane waarden Elektriciteit 

1.8.1 Afname laag 

1.8.2 Afname normaal 

2.8.1 Invoeding laag 

2.8.2 Invoeding normaal 

Meeteenheid V Ja Ja 1 Meeteenheid Toegestane waarden 

kWh Kilowattuur 

m3 Kubieke meter 

Meterstand n  

Datum en tijd V Ja Ja 1 De datum en tijd  (CET /CEST) waarop de stand betrekking heeft.  

Stand V Ja Ja 1 Dagstand (00:00) bestaand uit maximaal 15 cijfers waarvan maximaal 3 decimalen. 
 
Indien er voor opgegeven periode geen dagstanden geleverd kunnen worden, omdat er niet voldaan 
wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 1.3.1, zullen er voor deze periode(’s) geen 
dagstanden terug gegeven worden. 

 

 
7 Verplichte velden (V) zijn altijd gevuld; optionele velden (O) of afhankelijke velden (A) indien vereist voor de context van het betreffende bericht. 
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5.3 Verzoek Starten continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 

Bij het Verzoek Starten continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 
worden de volgende functionele parameters toegepast: 

Gegeven KV Gas Elek 1/n Opmerking Domein waarden 

Referentie informatie 1  

Referentie O Ja Ja 1 Externe referentie die door indienende partij opgegeven kan worden welke in het antwoord word 
geretourneerd. 

Aansluiting 1 Per aansluiting wordt aangegeven dat er continu dagstanden beschikbaar gesteld worden 

EAN code 
aansluiting 

V Ja Ja 1 EAN 18 van de aansluiting. 

Marktpartij 1  

EAN Marktpartij V Ja Ja 1 Zie hoofdstuk 1.3; EAN13 leverancier op basis van IEC CIM opgedeeld in marktpartij (EAN13) en 
marktrol op basis van ebIX Codelijst[6]. 

Marktrol 1  

Marktrol V Ja Ja 1 Rol van de marktpartij op basis van ebIX 
code list [6]. 

Toegestane waarden 
DDQ Leverancier 

 
5.4 Antwoord Starten continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 

Bij het Antwoord Starten continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 
worden de volgende functionele parameters toegepast: 

Gegeven KV1 Gas Elek 1/n Opmerking Domein waarden 

Status continu beschikbaar stellen 1  

Toelichting V Ja Ja 1 Middels de toelichting wordt aangegeven of 
continu beschikbaar stellen van dagstanden 
(niet) geslaagd is en wordt beschreven wat 
de reden is van het al dan niet starten van 
het continu beschikbaar stellen van 
dagstanden. 
 
Indien een EAN18 van een niet slimme 
meter is opgegeven, wordt dit beschouwd 
als Technisch niet uitleesbaar. 

Toegestane waarden 

ACT Continu beschikbaar stellen actief. 

DBL Continu beschikbaar stellen is reeds actief 
voor opgegeven aansluiting. 

LEV Leverancier is niet geregistreerd op de 
aansluiting. 

UIT Aansluiting is administratief niet uitleesbaar. 

SMN Aansluiting is technisch niet uitleesbaar. 

Referentie 1  

Referentie A Ja Ja 1 Door aanvragende leverancier verstrekte referentie. 

Aansluiting 1 Per aansluiting wordt aangegeven dat er continu dagstanden beschikbaar gesteld worden 

EAN code 
aansluiting 

V Ja Ja V EAN code aansluiting 

Marktpartij 1  

EAN Marktpartij V Ja Ja 1 Zie hoofdstuk 1.3; EAN13 leverancier op basis van IEC CIM opgedeeld in marktpartij (EAN13) en 
marktrol op basis van ebIX Codelijst[6]. 

Marktrol 1  

Rol van de 
marktpartij 

V Ja Ja 1 Rol van de marktpartij op basis van ebIX 
code list [6]. 

Toegestane waarden 
DDQ Leverancier 

 
5.5 Verzoek Raadplegen beschikbare historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 

Bij het Verzoek Raadplegen beschikbaar gestelde historische dagstanden van een aansluiting worden de volgende 
functionele parameters toegepast: 

Gegeven KV8 Gas Elek 1/n Opmerking 

Leverancier 1  

EAN Leverancier V Ja Ja 1 De EAN 13 van de opvragende leverancier. 

 

 
8 Verplichte velden (V) zijn altijd gevuld; optionele velden (O) of afhankelijke velden (A) indien vereist voor de context van het betreffende bericht. 
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5.6 Antwoord Raadplegen beschikbare historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 

Bij het antwoord op het verzoek Raadplegen beschikbaar gestelde historische dagstanden van een aansluiting  
slimme meter worden de volgende functionele parameters toegepast: 

Gegeven KV Gas Elek 1/n Opmerking Domein waarden 

Leverancier 1  

EAN Leverancier V Ja Ja 1 De EAN 13 van de opvragende leverancier. 

Aansluiting n  

EAN code 
aansluiting 

V Ja Ja 1 EAN 18 van de aansluiting. 

Opvraagparameters 1  

Referentie A Ja Ja 1 Door de aanvragende leverancier verstrekte referentie. 

Meter n Indien er geen dagstanden beschikbaar zijn is het bericht vanaf hier leeg 

Meternummer A Ja Ja 1 Nummer van de meter waarop de opgeleverde standen betrekking hebben. Verplicht indien standen 
van de betreffende meter worden opgeleverd. 

Telwerk n Voor elektriciteit 4, voor gas 1 

Telwerkidentificatie V Ja Ja 1 Telwerken met een elektriciteitsmeter 
worden verplicht geïdentificeerd met behulp 
van de OBIS codering. 
 

Toegestane waarden Gas 

1.8.0 Afname 

Toegestane waarden Elektriciteit 

1.8.1 Afname laag 

1.8.2 Afname normaal 

2.8.1 Invoeding laag 

2.8.2 Invoeding normaal 

Meeteenheid V Ja Ja 1 Meeteenheid Toegestane waarden 

kWh Kilowattuur 

m3 Kubieke meter 

Meterstand n  

Datum en tijd V Ja Ja 1 De datum en tijd  (CET /CEST) waarop de stand betrekking heeft.  

Stand V Ja Ja 1 Dagstand (00:00) bestaand uit maximaal 15 cijfers waarvan maximaal 3 decimalen. 
 
Indien er voor opgegeven periode geen dagstanden geleverd kunnen worden, omdat er niet voldaan 
wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 1.3.1, zullen er voor deze periode(’s) geen 
dagstanden terug gegeven worden. 

 
5.7 Verzoek Stoppen continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 

Bij het Verzoek Stoppen continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 
worden de volgende functionele parameters toegepast: 

Gegeven KV Gas Elek 1/n Opmerking Domein waarden 

Referentie informatie 1  

Referentie O Ja Ja 1 Externe referentie die door indienende partij opgegeven kan worden welke in het antwoord word 
geretourneerd. 

Aansluiting 1 Per aansluiting wordt aangegeven dat er continu dagstanden beschikbaar gesteld worden 

EAN code 
aansluiting 

V Ja Ja 1 EAN 18 van de aansluiting. 

Marktpartij 1  

EAN Marktpartij V Ja Ja 1 Zie hoofdstuk 1.3; EAN13 leverancier op basis van IEC CIM opgedeeld in marktpartij (EAN13) en 
marktrol op basis van ebIX Codelijst[6]. 

Marktrol 1  

Marktrol V Ja Ja 1 Rol van de marktpartij op basis van ebIX 
code list [6] 

Toegestane waarden 
DDQ Leverancier 

 
5.8 Antwoord Stoppen continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 

Bij het Antwoord Stoppen continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 
worden de volgende functionele parameters toegepast: 

Gegeven KV1 Gas Elek 1/n Opmerking Domein waarden 

Status continu beschikbaar stellen 1  

Toelichting V Ja Ja 1 Middels de toelichting wordt aangegeven of 
continu beschikbaar stellen van dagstanden 
geslaagd is. Tevens wordt beschreven wat 
de reden is van het al dan niet starten van 
het continu beschikbaar stellen van 
dagstanden. 

Toegestane waarden 

END Continu beschikbaar stellen beëindigd. 

NON Continu beschikbaar stellen is niet actief  
voor opgegeven aansluiting. 
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Referentie 1  

Referentie O Ja Ja 1 Door de aanvragende leverancier verstrekte referentie. 

Aansluiting 1 Per aansluiting wordt aangegeven dat er continu dagstanden beschikbaar gesteld worden 

EAN code 
aansluiting 

V Ja Ja 1 EAN code aansluiting 

Marktpartij 1  

EAN Marktpartij V Ja Ja 1 Zie hoofdstuk 1.3; EAN13 leverancier op basis van IEC CIM opgedeeld in marktpartij (EAN13) en 
marktrol op basis van ebIX Codelijst[6]. 

Marktrol 1  

Rol van de 
marktpartij 

V Ja Ja 1 Rol van de marktpartij op basis van ebIX 
code list [6] 

Toegestane waarden 
DDQ Leverancier 
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6 Functionele parameters REST API 
 
6.1 Verzoek Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 

Bij het Verzoek Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter worden de volgende 
functionele parameters toegepast: 

Gegeven KV9 Gas Elek 1/n Opmerking 

Referentie Informatie 1  

Referentie O Ja Ja 1 Externe referentie die door indienende partij opgegeven kan worden welke in het antwoord word 
geretourneerd. 

Startdatum 1  

Startdatum V Ja Ja 1 De startdatum van de periode waarvoor dagstanden opgevraagd wordt. 

Einddatum    1  

Einddatum V Ja Ja 1 De einddatum van de periode waarvoor dagstanden opgevraagd wordt. De einddatum kan tot 
maximaal 1 dag na levering bepaald worden. Dit stelt de leverancier in staat om de eindstand te 
kunnen bepalen. 

Aansluiting 1  

EAN code 
aansluiting 

V Ja Ja 1 EAN 18 aansluiting gas respectievelijk allocatiepunt elektriciteit, net-op-net overdrachtspunt 
elektriciteit, koppelingspunt distributienetten gas. 

Marktpartij 1  

EAN code 
marktpartij 

V Ja Ja 1 Zie hoofdstuk 1.3; EAN13 leverancier op basis van IEC CIM opgedeeld in marktpartij (EAN13) en 
marktrol op basis van ebIX Codelijst[6]. 

Marktrol 1  

Rol van de 
marktpartij 

V Ja Ja 1 Rol van de marktpartij op basis van ebIX 
code list [6]. 

Toegestane waarden 
DDQ Leverancier 

 
6.2 Antwoord Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 

Bij het antwoord op het verzoek Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter worden 
de volgende functionele parameters toegepast: 

Gegeven KV Gas Elek 1/n Opmerking Domein waarden 

Referentie Informatie 1  

Referentie A Ja Ja 1 Door aanvragende leverancier verstrekte informatie. 

Aansluiting 1  

EAN code 
aansluiting 

V Ja Ja 1 EAN 18 van de aansluiting. 

Telwerk n Voor elektriciteit 4, voor gas 1 

Telwerkidentificatie A Ja Ja 1 Telwerken met een elektriciteitsmeter 
worden verplicht geïdentificeerd met behulp 
van de OBIS codering. 
 
Indien er geen dagstanden teruggegeven 
worden is het bericht vanaf hier leeg. 
 

Toegestane waarden Gas 

1.8.0 Afname 

Toegestane waarden Elektriciteit 

1.8.1 Afname laag 

1.8.2 Afname normaal 

2.8.1 Invoeding laag 

2.8.2 Invoeding normaal 

Meterstand n  

Stand V Ja Ja 1 Dagstand (00:00) bestaand uit maximaal 15 cijfers waarvan maximaal 3 decimalen. 
 
Indien er voor opgegeven periode geen dagstanden geleverd kunnen worden, omdat er niet 
voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 1.3.1, zullen er voor deze 
periode(’s) geen dagstanden terug gegeven worden. 

Meetgegevens 1  

Meeteenheid V Ja Ja 1 Het object meeteenheid bestaat uit een SI-
voorvoegsel en een SI-Eenheid. 
Voorbeeld API: 
{  

   "Multiplier": "k", 

   "Unit": "Wh" 

} 

Toegestane waarden SI-eenheid 

Wh Wattuur 

m3 Kubieke meter 

Toegestane waarden SI-Voorvoegsel (afhankelijk) 

k Altijd kilo in geval van Elektriciteit. 

Datum en tijd   

Datum en tijd V Ja Ja 1 De datum en tijd  (CET /CEST) waarop de stand betrekking heeft.  

Meter n Indien er geen dagstanden beschikbaar zijn is het bericht vanaf hier leeg 

Meternummer V Ja Ja 1 Nummer van de meter waarop de opgeleverde standen betrekking hebben. 

 

 
9 Verplichte velden (V) zijn altijd gevuld; optionele velden (O) of afhankelijke velden (A) indien vereist voor de context van het betreffende bericht. 
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6.3 Verzoek Starten continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 

Bij het Verzoek Starten continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 
worden de volgende functionele parameters toegepast: 

Gegeven KV Gas Elek 1/n Opmerking Domein waarden 

Referentie informatie 1  

Referentie O Ja Ja 1 Externe referentie die door indienende partij opgegeven kan worden welke in het antwoord word 
geretourneerd. 

Aansluiting 1 Per aansluiting wordt aangegeven dat er continu dagstanden beschikbaar gesteld worden 

EAN code 
aansluiting 

V Ja Ja 1 EAN 18 van de aansluiting. 

Marktpartij 1  

EAN code 
marktpartij 

V Ja Ja 1 Zie hoofdstuk 1.3; EAN13 leverancier op basis van IEC CIM opgedeeld in marktpartij (EAN13) en 
marktrol op basis van ebIX Codelijst[6]. 

Marktrol 1  

Rol van de 
marktpartij 

V Ja Ja 1 Rol van de marktpartij op basis van ebIX 
code list [6]. 

Toegestane waarden 
DDQ Leverancier 

 
6.4 Antwoord Starten continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 

Bij het Antwoord Starten continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 
worden de volgende functionele parameters toegepast: 

Gegeven KV1 Gas Elek 1/n Opmerking Domein waarden 

Status continu beschikbaar stellen 1  

Toelichting V Ja Ja 1 Middels de toelichting wordt aangegeven of 
continu beschikbaar stellen van dagstanden 
geslaagd is. Tevens wordt beschreven wat 
de reden is van het al dan niet starten van 
het continu beschikbaar stellen van 
dagstanden. 
 
Indien een EAN18 van een niet slimme 
meter is opgegeven, wordt dit beschouwd 
als Technisch niet uitleesbaar. 

Toegestane waarden 

ACT Continu beschikbaar stellen actief. 

DBL Continu beschikbaar stellen is reeds actief 
voor opgegeven aansluiting. 

LEV Leverancier is niet geregistreerd op de 
aansluiting. 

UIT Aansluiting is administratief niet uitleesbaar. 

SMN Aansluiting is technisch niet uitleesbaar. 

Referentie 1  

Referentie O Ja Ja 1 Door de aanvragende leverancier verstrekte referentie. 

Aansluiting 1 Per aansluiting wordt aangegeven dat er continu dagstanden beschikbaar gesteld worden 

EAN code 
aansluiting 

V Ja Ja V EAN code aansluiting 

Marktpartij 1  

EAN code 
marktpartij 

V Ja Ja 1 Zie hoofdstuk 1.3; EAN13 leverancier op basis van IEC CIM opgedeeld in marktpartij (EAN13) en 
marktrol op basis van ebIX Codelijst[6]. 

Marktrol 1  

Rol van de 
marktpartij 

V Ja Ja 1 Rol van de marktpartij op basis van ebIX 
code list [6]. 

Toegestane waarden 
DDQ Leverancier 
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6.5 Verzoek Raadplegen beschikbare historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 

Bij het Verzoek Raadplegen beschikbaar gestelde historische dagstanden van een aansluiting worden de volgende 
functionele parameters toegepast: 

Gegeven KV
10 

Gas Elek 1/n Opmerking Domein waarden 

Leverancier 1  

EAN Leverancier V Ja Ja 1 De EAN 13 van de opvragende leverancier. 

Marktpartij 1  

EAN code 
marktpartij 

V Ja Ja 1 Zie hoofdstuk 1.3; EAN13 leverancier op basis van IEC CIM opgedeeld in marktpartij (EAN13) en 
marktrol op basis van ebIX Codelijst[6]. 

Marktrol 1  

Rol van de 
marktpartij 

V Ja Ja 1 Rol van de marktpartij op basis van ebIX 
code list [6]. 

Toegestane waarden 
DDQ Leverancier 

 
6.6 Antwoord Raadplegen beschikbare historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 

Bij het antwoord op het verzoek Raadplegen beschikbaar gestelde historische dagstanden van een aansluiting  
slimme meter worden de volgende functionele parameters toegepast: 

Gegeven KV Gas Elek 1/n Opmerking Domein waarden 

Marktpartij 1  

EAN code marktpartij V Ja Ja 1 Zie hoofdstuk 1.3; EAN13 leverancier op basis van IEC CIM opgedeeld in marktpartij (EAN13) en 
marktrol op basis van ebIX Codelijst[6]. 

Marktrol 1  

Rol van de marktpartij V Ja Ja 1 Rol van de marktpartij op basis van ebIX 
code list [6]. 

Toegestane waarden 
DDQ Leverancier 

Aansluiting n  

EAN code aansluiting V Ja Ja 1 EAN 18 van de aansluiting. 

Opvraagparameters 1  

Referentie A Ja Ja 1 Door de aanvragende leverancier bij het verzoek starten continu beschikbaar stellen dagstanden 
opgegeven referentie. 

Telwerk n Voor elektriciteit 4, voor gas 1 

Telwerkidentificatie V Ja Ja 1 Telwerken met een elektriciteitsmeter 
worden verplicht geïdentificeerd met 
behulp van de OBIS codering.  
 
Indien er geen dagstanden teruggegeven 
worden is het bericht vanaf hier leeg. 
 

Toegestane waarden Gas 

1.8.0 Afname 

Toegestane waarden Elektriciteit 

1.8.1 Afname laag 

1.8.2 Afname normaal 

2.8.1 Invoeding laag 

2.8.2 Invoeding normaal 

Meeteenheid V Ja Ja 1 Het object meeteenheid bestaat uit een 
SI-voorvoegsel en een SI-eenheid. 
Voorbeeld API: 
{  

   "Multiplier": "k", 

   "Unit": "Wh" 

} 

Toegestane waarden SI-eenheid 

Wh Wattuur 

m3 Kubieke meter 

Toegestane waarden SI-voorvoegsel (afhankelijk) 

k Altijd kilo in geval van 
elektriciteit 

Meterstand n  

Datum stand V Ja Ja 1 De datum en tijd  (CET /CEST) waarop de stand betrekking heeft.  

Stand V Ja Ja 1 Dagstand (00:00) bestaand uit maximaal 15 cijfers waarvan maximaal 3 decimalen. 
 
Indien er voor opgegeven periode geen dagstanden geleverd kunnen worden, omdat er niet 
voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 1.3.1, zullen er voor deze 
periode(’s) geen dagstanden terug gegeven worden. 

Meter n Indien er geen dagstanden beschikbaar zijn is het bericht vanaf hier leeg 

Meternummer V Ja Ja 1 Nummer van de meter waarop de opgeleverde standen betrekking hebben. 

 

 
10 Verplichte velden (V) zijn altijd gevuld; optionele velden (O) of afhankelijke velden (A) indien vereist voor de context van het betreffende bericht. 
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6.7 Verzoek Stoppen continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 

Bij het Verzoek Stoppen continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 
worden de volgende functionele parameters toegepast: 

Gegeven KV Gas Elek 1/n Opmerking Domein waarden 

Referentie informatie 1  

Referentie O Ja Ja 1 Externe referentie die door indienende partij opgegeven kan worden welke in het antwoord word 
geretourneerd. 

Marktpartij 1  

EAN code 
marktpartij 

V Ja Ja 1 Zie hoofdstuk 1.3; EAN13 leverancier op basis van IEC CIM opgedeeld in marktpartij (EAN13) en 
marktrol op basis van ebIX Codelijst[6]. 

Marktrol 1  

Rol van de 
marktpartij 

V Ja Ja 1 Rol van de marktpartij op basis van ebIX 
code list [6]. 

Toegestane waarden 
DDQ Leverancier 

Aansluiting 1 Per aansluiting wordt aangegeven dat er continu dagstanden beschikbaar gesteld worden 

EAN code 
aansluiting 

V Ja Ja 1 EAN 18 van de aansluiting. 

 
6.8 Antwoord Stoppen continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 

Bij het Antwoord Stoppen continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 
worden de volgende functionele parameters toegepast: 

Gegeven KV1 Gas Elek 1/n Opmerking Domein waarden 

Status continu beschikbaar stellen 1  

Toelichting V Ja Ja 1 Middels de toelichting wordt 
aangegeven of continu beschikbaar 
stellen van dagstanden geslaagd is. 
Tevens wordt beschreven wat de reden 
is van het al dan niet starten van het 
continu beschikbaar stellen van 
dagstanden. 

Toegestane waarden 

END Continu beschikbaar stellen beëindigd. 

NON Continu beschikbaar stellen is niet actief  voor 
opgegeven aansluiting. 

Referentie 1  

Referentie O Ja Ja 1 Door de aanvragende leverancier verstrekte referentie. 

Aansluiting 1 Per aansluiting wordt aangegeven dat er continu dagstanden beschikbaar gesteld worden 

EAN code 
aansluiting 

V Ja Ja 1 EAN code aansluiting 

Marktpartij 1  

EAN code van de 
marktpartij 

V Ja Ja 1 Zie hoofdstuk 1.3; EAN13 leverancier op basis van IEC CIM opgedeeld in marktpartij (EAN13) en 
marktrol op basis van ebIX Codelijst[6]. 

Marktrol 1  

Rol van de 
marktpartij 

V Ja Ja 1 Rol van de marktpartij op basis van ebIX 
code list [6]. 

Toegestane waarden 
DDQ Leverancier 
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7 Sequence Diagram 
 
7.1 Toelichting 

Het sequence diagram toont de partijen en services als een object met een zgn. "lifeline". De interactie 
tussen deze objecten wordt met pijlen weergegeven als één of meerdere berichten tussen objecten. De 
berichten in het sequence diagram worden in het hoofdstuk Informatie Model nader toegelicht. Verdere 
details over berichtstandaarden en wijze van toepassing staan beschreven in NEDU EDSN Ontwerpkeuzes[4]. 
 
Dagstanden kunnen middels raadpleging op basis van een enkele aansluiting opgehaald worden.  
Dagstanden kunnen daarnaast op basis van een verzoek Starten continu beschikbaar stellen historische 
dagstanden van een aansluiting met slimme meter  beschikbaar gesteld worden aan de leverancier. De 
leverancier kan beschikbare dagstanden raadplegen middels het verzoek Raadplegen beschikbare 
dagstanden van een aansluiting met slimme meter. De leverancier ontvangt voor alle Aansluitingen 
waarvoor continu beschikbaar stellen is gestart dagstanden terug. 
 
Deze dienst wordt middels drie SOAP services en één API aangeboden. 
 
API 
BSCMF0066 – Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter (API) 
 
SOAP Service 
BSCMF0071 – Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter (SOAP) 
BSCMF0072 – Starten / stoppen continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met 
slimme meter (SOAP) 
BSCMF0073 – Raadplegen beschikbare historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter (SOAP) 
 
7.2 Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter (SOAP) 

Onderstaand sequence diagram beschrijft het verzoek Raadplegen historische dagstanden van een 
aansluiting met slimme meter. 
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7.3 Continu beschikbaar stellen historische dagstanden (SOAP) 

Onderstaand sequence diagram beschrijft het continu beschikbaar stellen van dagstanden. 

 
 
7.4 Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting (API) 

Onderstaand sequence diagram bevat de berichtenstroom voor het raadplegen van dagstanden. Daarnaast 
is de berichtenstroom beschreven voor het continu beschikbaar stellen van dagstanden en het continu 
raadplegen van beschikbaar gestelde dagstanden. 
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8 Eigenschappen SOAP Service en REST API 
 
8.1 SOAP Service Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 

Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 

Service GetHistoricalSmartMeterReadingSeries 

CMF service ID BSCMF0071 

Omschrijving Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 

Service transactie patroon Request/Response 

Preconditie(s) 
Het verzoek Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter wordt ingediend door 
een leverancier die hiervoor is geautoriseerd en geauthentiseerd. 

Trigger 
De leverancier biedt het verzoek Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 
aan. 

Postconditie(s) 

• Aangeboden verzoek Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 
afgewezen; 

of 

• Aangeboden verzoek Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 
afgehandeld. 

Service gebruik 

Beschikbaarheid (binnen SLA) Werkdagen van 08:00 uur – 18:00 uur (lokale tijd resp. CET of CEST) 

Beschikbaarheid (buiten SLA) 
Werkdagen van 18:00 uur – 08:00 uur (lokale tijd resp. CET of CEST), zaterdag, zondag en feestdagen: 
aangeboden verzoek Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter  wordt naar 
"best effort" afgehandeld. 

Gemiddelde belasting n.t.b. 

Piek belasting n.t.b. 

Periode piek belasting n.t.b. 

Max. response tijd 85 seconden 

Time-out 

In geval van een time-out (SOAP Fault 5): 
1. Verzoek opnieuw aanbieden elke 5 minuten gedurende 15 minuten; 
2. Indien het verzoek alsnog niet succesvol kan worden afgehandeld, is de aanbeveling om een 

bepaalde periode te wachten alvorens het verzoek opnieuw aan te bieden. 
Indien deze “retry” faalt, dan escaleren. Geadviseerd wordt om in dat geval contact op te nemen met EDSN 
Beheer. 

Webservice 

WSDL GetHistoricalSmartMeterReadingSeries_1.wsdl 

Versie 1.0.0 

Datum 21 juni 2021 

Soap adres ../b2b/synchroon/GetHistoricalSmartMeterReadingSeries 

Operation GetHistoricalSmartMeterReadingSeriesRequestEnvelope 

Gebruiker LV 

Functie Aanbieden verzoek Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 

Business service classificatie (A, 
B, C) 

A 

Weging (I, II, III, IV) III 

Responsetijd Max. 7 seconden. 

Soap action GetHistoricalSmartMeterReadingSeries 

 Input message GetHistoricalSmartMeterReadingSeriesRequestEnvelope 

 XSD GetHistoricalSmartMeterReadingSeriesRequest_1p0.xsd 

 Output message GetHistoricalSmartMeterReadingSeriesResponseEnvelope 

 XSD GetHistoricalSmartMeterReadingSeriesResponse_1p0.xsd 
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8.2 SOAP Service Continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 

Continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 

Service Subscriptions 

CMF service ID BSCMF0072 

Omschrijving Starten en stoppen continu beschikbaar stellen dagstanden 

Service transactie patroon Request/Response 

Preconditie(s) 
Verzoek Continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter wordt 
ingediend door een leverancier die hiervoor is geautoriseerd en geauthentiseerd. 

Trigger 
Marktpartij biedt het verzoek Continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met 
slimme meter aan. 

Postconditie(s) 

• Aangeboden verzoek Continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met 
slimme meter afgewezen; 

of 

• Aangeboden verzoek Continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met 
slimme meter afgehandeld. 

Service gebruik 

Beschikbaarheid (binnen SLA) Werkdagen van 08:00 uur – 18:00 uur (lokale tijd resp. CET of CEST) 

Beschikbaarheid (buiten SLA) 
Werkdagen van 18:00 uur – 08:00 uur (lokale tijd resp. CET of CEST), zaterdag, zondag en feestdagen: 
aangeboden verzoek Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter  wordt naar 
"best effort" afgehandeld. 

Gemiddelde belasting N.t.b. 

Piek belasting N.t.b 

Periode piek belasting N.t.b. 

Periode inactiviteit 
Werkdagen van 22:00 uur – 08:00 uur (lokale tijd resp. CET of CEST), zaterdag, zondag en feestdagen: 
aangeboden verzoek Continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met slimme 
meter wordt naar "best effort" afgehandeld. 

Max. response tijd 85 seconden 

Time-out 

In geval van een time-out (SOAP Fault 5): 
1. Verzoek opnieuw aanbieden elke 5 minuten gedurende 15 minuten; 
2. Indien het verzoek alsnog niet succesvol kan worden afgehandeld, is de aanbeveling om een 

bepaalde periode te wachten alvorens het verzoek opnieuw aan te bieden. 
Indien deze “retry” faalt, dan escaleren. Geadviseerd wordt om in dat geval contact op te nemen met EDSN 
Beheer. 

Webservice 

WSDL Subscriptions_1.wsdl 

Versie 1.0.0 

Datum 21 juni 2021 

Soap address ../b2b/synchroon/Subscriptions 

Operation StartSubscriptionRequest 

Gebruiker LV 

Functie 
Aanbieden verzoek Continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met slimme 
meter 

Business service classificatie 
(A, B, C) 

A 

Weging (I, II, III, IV) II 

Responsetijd Max. 5 seconden. 

Soap action StartSubscriptionRequest 

 Input message StartSubscriptionRequestEnvelope 

 XSD StartSubscriptionRequest_1p0.xsd 

 Output message StartStopSubscriptionRequestEnvelope 

 XSD StartStopSubscriptionRequest_1p0.xsd 
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8.3 SOAP Service Raadplegen beschikbaar gestelde historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 

Raadplegen beschikbaar gestelde historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 

Service GetHistoricalSmartMeterReadingSeriesDifferential 

CMF service ID BSCMF0073 

Omschrijving Raadplegen beschikbaar gestelde historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 

Service transactie patroon Request/Response 

Preconditie(s) 
Verzoek Raadplegen beschikbaar gestelde historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 
wordt ingediend door een leverancier die hiervoor is geautoriseerd en geauthentiseerd. 

Trigger 
Marktpartij biedt het verzoek Raadplegen beschikbaar gestelde historische dagstanden van een aansluiting 
met slimme meter aan Portaal. 

Postconditie(s) 

• Aangeboden verzoek Raadplegen beschikbaar gestelde historische dagstanden van een aansluiting 
met slimme meter afgewezen; 

of 

• Aangeboden verzoek Raadplegen beschikbaar gestelde historische dagstanden van een aansluiting 
met slimme meter afgehandeld. 

Service gebruik 

Beschikbaarheid (binnen SLA) Werkdagen van 08:00 uur – 18:00 uur (lokale tijd resp. CET of CEST) 

Beschikbaarheid (buiten SLA) 
Werkdagen van 18:00 uur – 08:00 uur (lokale tijd resp. CET of CEST), zaterdag, zondag en feestdagen: 
aangeboden verzoek Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter  wordt naar 
"best effort" afgehandeld. 

Gemiddelde belasting N.t.b. 

Piek belasting N.t.b. 

Periode piek belasting N.t.b. 

Periode inactiviteit 
Werkdagen van 22:00 uur – 08:00 uur (lokale tijd resp. CET of CEST), zaterdag, zondag en feestdagen: 
aangeboden verzoek Raadplegen beschikbaar gestelde historische dagstanden van een aansluiting met 
slimme meter wordt naar "best effort" afgehandeld. 

Max. response tijd 85 seconden 

Time-out 

In geval van een time-out (SOAP Fault 5): 
1. Verzoek opnieuw aanbieden elke 5 minuten gedurende 15 minuten; 
2. Indien het verzoek alsnog niet succesvol kan worden afgehandeld, is de aanbeveling om een 

bepaalde periode te wachten alvorens het verzoek opnieuw aan te bieden. 
Indien deze “retry” faalt, dan escaleren. Geadviseerd wordt om in dat geval contact op te nemen met EDSN 
Beheer. 

Webservice 

WSDL GetHistoricalSmartMeterReadingSeriesDifferential_1.wsdl 

Versie 1.0.0 

Datum 21 juni 2021 

Soap address ../b2b/synchroon/GetHistoricalSmartMeterReadingSeriesDifferential 

Operation GetSCMPInformation 

Gebruiker LV 

Functie 
Aanbieden verzoek Raadplegen beschikbaar gestelde historische dagstanden van een aansluiting met 
slimme meter 

Business service classificatie 
(A, B, C) 

A 

Weging (I, II, III, IV) IV 

Responsetijd Max. 45 seconden. 

Soap action GetHistoricalSmartMeterReadingSeriesDifferential 

 Input message GetHistoricalSmartMeterReadingSeriesDifferentialRequestEnvelope 

 XSD GetHistoricalSmartMeterReadingSeriesDifferentialRequest_1p0.xsd 

 Output message GetHistoricalSmartMeterReadingSeriesDifferentialResponseEnvelope 

 XSD GetHistoricalSmartMeterReadingSeriesDifferentialResponse_1p0.xsd 
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8.4 REST API Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 

Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 

Service ID BSCMF0066 

Service Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 

REST API operaties 

1. Raadplegen dagstanden 
2. Starten continu beschikbaar stellen dagstanden 
3. Raadplegen delta dagstanden 
4. Stoppen continu beschikbaar stellen dagstanden 

Security Een PKIo certificaat voor TLS 1.2 en authenticatie. 

Preconditie(s) Verzoek ingediend door een leverancier die hiervoor is geauthentiseerd en geautoriseerd. 

Trigger Een verzoek is ingediend. 

Postconditie(s) 
• Ingediend verzoek afgewezen; 
of 

• Ingediend verzoek afgehandeld. 

Service gebruik 

Gebruikspatroon Werkdagen van 08:00 uur – 18:00 uur (lokale tijd resp. CET of CEST) 

Gemiddelde belasting N.t.b. 

Piek belasting N.t.b. 

Periode piek belasting N.t.b. 

Periode inactiviteit 
Werkdagen van 18:00 uur – 08:00 uur (lokale tijd resp. CET of CEST), zaterdag, zondag en feestdagen: 
aangeboden melding Registratie systeemelementen wordt naar "best effort" afgehandeld. 

Max. response tijd 85 seconden 

Time-out 

In geval van een REST API call time-out: 
1. Verzoek opnieuw aanbieden elke 5 minuten gedurende 15 minuten; 
2. Indien het verzoek alsnog niet succesvol kan worden afgehandeld, is de aanbeveling om een 

bepaalde periode te wachten alvorens het verzoek opnieuw aan te bieden. 
Indien deze “retry” faalt, dan escaleren. Geadviseerd wordt om in dat geval contact op te nemen met EDSN 
Beheer. 

REST API Metering reading-series 

Versie 2.0.0 

Datum 21 juni 2021 

SIV API specificatie Swagger 2.0 

REST API Metering reading-series operatie: Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 

Gebruiker Leverancier via de REST API 

Functie Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 

Business service classificatie 
(A, B, C) 

A 

Weging (I, II, III, IV) III 

Responsetijd 7 seconden 

HTTP POST 

REST API URI ../metering/reading-series/v2/readings 

REST API operatie: Starten / stoppen continu beschikbaar stellen dagstanden van aansluiting met slimme meter 

Gebruiker Leverancier via de REST API 

Functie Starten / stoppen continu beschikbaar stellen dagstanden van aansluiting met slimme meter 

Business service classificatie 
(A, B, C) 

A 

Weging (I, II, III, IV) II 

Responsetijd 5 seconden 

https://app.swaggerhub.com/apis/JandeJong/request-power_generating_unit_type_a_registrations_by_dso/0.8#/Elektriciteitsproductie-eenheden%20raadplegen/getByFilter
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HTTP POST (starten) / DELETE (stoppen) 

REST API URI ../metering/reading-series/v2/subscriptions 

REST API operatie: Raadplegen beschikbare historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 

Gebruiker Leverancier via de REST API 

Functie Raadplegen beschikbare historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter 

Business service classificatie 
(A, B, C) 

A 

Weging (I, II, III, IV) IV 

Responsetijd 45 seconden 

HTTP POST 

REST API URI ../metering/reading-series/v2/readings-differential 

https://app.swaggerhub.com/apis/JandeJong/request-power_generating_unit_type_a_registrations_by_dso/0.8#/Elektriciteitsproductie-eenheden%20raadplegen/getByFilter
https://app.swaggerhub.com/apis/JandeJong/request-power_generating_unit_type_a_registrations_by_dso/0.8#/Elektriciteitsproductie-eenheden%20raadplegen/getByFilter
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9 Informatie Model (SOAP) 
De teksten, schema’s en tabellen in hoofdstuk 8 hebben betrekking op de SOAP service.  
 
9.1 Toelichting 

Het informatie model wordt als een class diagram getoond. Elke class diagram wordt gevolgd door een tabel 
met de beschrijving van de elementen, uitgezonderd de class diagrammen van "lege" berichten die ter 
bevestiging worden uitgewisseld. 
 
Multipliciteiten worden aangegeven bij de elementen. Notatie 0..1 betekent optioneel eenmalig, 1..1 
betekent dat het element éénmalig (verplicht) voorkomt. Notatie 0..* betekent dat het element optioneel 
meerdere keren mag voorkomen. Notatie 1..* betekent dat het element één of meerder keren (verplicht) 
voorkomt. 
 
Datatypes bepalen welk type waarde een element kan bevatten. De datatypes zijn onderverdeeld in: 
• Enumeratie datatype (EDT): een vaststaand aantal waarden, één van die waarden kan het element 

aannemen. 
• Samengestelde datatypes (CDT): een samenstelling van meerdere (vaste) elementen, die vaker 

hergebruikt wordt (bv. adres). 
• Logische datatypes (LDT): een gedefinieerde set van eigenschappen van het element zoals minimale 

lengte, maximale lengte, patroon. 
Voor meer informatie over datatypes wordt verwezen naar NEDU/EDSN Ontwerpkeuzes[3]. 
 
Gedetailleerde informatie over de waarden van de datatypes is beschikbaar als PDF document op mijnEDSN: 
EDSN Enumeratie Specificatie (EDT). 
EDSN Complex Data Type Specificatie (CDT). 
EDSN Logisch Data Type Specificatie (LDT). 
Deze drie documenten beschrijven eveneens de waarden van de datatypes die in andere informatie 
modellen worden gebruikt.    
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9.2 Verzoek “Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter” – 
GetHistoricalSmartMeterReadingSeriesRequest 

 
 
Leverancier (BalanceSupplier_Company) 

Gegeven Datatype XML element Multipliciteit Omschrijving 
MarktpartijEAN GLNEANCode ID 1..1 Unieke identificatie van de 

marktpartij (LDT1). 
 

Aansluiting (Portaal_MeteringPoint) 
Gegeven Datatype XML element Multipliciteit Omschrijving 
Aansluiting EAN GSRNEANCode EANID 1..1 Elke aansluiting op het net van 

de netbeheerder heeft een 

unieke EAN18 code conform 

de landelijke richtlijn 

(LDT1).(PG) 
 

Aanvraag (Query) 
Gegeven Datatype XML element Multipliciteit Omschrijving 
Begindatum Date DateFrom 1..1 Begindatum (LDT1). 
Einddatum Date DateTo 1..1 Einddatum (LDT1). 
Externe referentie ReferenceTextT

ype 
ExternalReference 0..1 Eigen referentie van de 

initiërende marktpartij ter 

vereenvoudiging van zijn eigen 

interne procesgang. Max. 60 

karakters (LDT2). 
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9.3 Antwoord “Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter” – 
GetHistoricalSmartMeterReadingSeriesResponse 

 
 
Energiemeter (Portaal_EnergyMeter) 

Gegeven Datatype XML element Multipliciteit Omschrijving 
Meternummer EnergyMeterIDT

ype 
ID 1..1 Meternummer (LDT2).(PG) 

 

Aansluiting (Portaal_MeteringPoint) 
Gegeven Datatype XML element Multipliciteit Omschrijving 
Aansluiting EAN GSRNEANCode EANID 1..1 Elke aansluiting op het net van 

de netbeheerder heeft een 

unieke EAN18 code conform 

de landelijke richtlijn 

(LDT1).(PG) 
 

Aanvraag (Query) 
Gegeven Datatype XML element Multipliciteit Omschrijving 
Externe referentie ReferenceTextT

ype 
ExternalReference 1..1 Eigen referentie van de 

initiërende marktpartij ter 

vereenvoudiging van zijn eigen 

interne procesgang. Max. 60 

karakters (LDT2). 
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Stand (Reading) 
Gegeven Datatype XML element Multipliciteit Omschrijving 
Stand Measure Reading 1..1 Stand telwerk (LDT3). 
Datum Date ReadingDate 1..1 Datum waarop deze stand 

geldt (LDT3). 
 

Telwerk (Register) 
Gegeven Datatype XML element Multipliciteit Omschrijving 
Telwerkidentificati

e 
Identifier ID 1..1 Identificatie van het telwerk 

(LDT3). 
Meeteenheid MeasureUnitTyp

e 
MeasureUnit 1..1 Meeteenheid van het telwerk 

(LDT2). 

 
9.4 Verzoek “Starten continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met 

slimme meter” – StartSubscriptionRequest 

 
 

Aansluiting (MarketEvaluationPoint) 
Gegeven Datatype XML element Multipliciteit Omschrijving 
Aansluiting EAN GSRNEANCode mRID 1..1 Elke aansluiting op het net van 

de netbeheerder heeft een 
unieke EAN18 code conform 
de landelijke richtlijn 
(LDT1).(PG) 

 

 (MarketParticipant) 
Gegeven Datatype XML element Multipliciteit Omschrijving 
Uniek 
identificatienumm
er van het object 

Text mRID 1..1 EAN13 behorende bij de 
marktrol 

 

class StartSubscriptionRequest

«MA»

StartSubscriptionRequestEnvelope

«ABIE»

Subscription

«ABIE»

MarketEvaluationPoint

«BBIE»

+ mRID: GSRNEANCode

«ABIE»

EDSNBusinessDocumentHeader::

EDSNBusinessDocumentHeader

A

«ABIE»

ReferenceInformation

«BBIE»

+ mRID: Text

«ABIE»

MarketParticipant

«BBIE»

+ mRID: Text

«ABIE»

MarketRole

«BBIE»

+ name: Text

«ASBIE» 1

«ASBIE»

1

«ASMA» 1

«ASMA»

1

«ASBIE»

1

«ASBIE»0..1
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 (MarketRole) 
Gegeven Datatype XML element Multipliciteit Omschrijving 
Marktrol van 
opgegeven 
marktpartij 

Text name 1..1 Afkorting marktrol (ebIX Code 
list - Business Code) 

 

Abonnement (Subscription) 
Gegeven Datatype XML element Multipliciteit Omschrijving 

 
 
9.5 Antwoord “Starten continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met 

slimme meter” – StartStopSubscriptionResponse 

 
 
Aansluiting (MarketEvaluationPoint) 

Gegeven Datatype XML element Multipliciteit Omschrijving 
Aansluiting EAN GSRNEANCode mRID 1..1 Elke aansluiting op het net van 

de netbeheerder heeft een 

unieke EAN18 code conform 

de landelijke richtlijn 

(LDT1).(PG) 
 

 Marktpartij (MarketParticipant) 
Gegeven Datatype XML element Multipliciteit Omschrijving 
Uniek 

identificatienumm

er van het object 

GLNEANCode mRID 1..1 EAN13 behorende bij de 

marktrol 
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Marktrol  (MarketRole) 
Gegeven Datatype XML element Multipliciteit Omschrijving 

Marktrol van 

opgegeven 

marktpartij 

Text name 1..1 Afkorting marktrol (ebIX Code 

list - Business Code) 

 

Referentie (ReferenceInformation) 
Gegeven Datatype XML element Multipliciteit Omschrijving 
Referentie ReferenceTextT

ype 
mRID 1..1 Uniek referentienummer 

 

Abonnement (Subscription) 
Gegeven Datatype XML element Multipliciteit Omschrijving 

 

Abonnementstatus (SubscriptionStatus) 
Gegeven Datatype XML element Multipliciteit Omschrijving 
Toelichting ReasonSubscript

ionType 
Reason 1..1 Code toelichting van de reden 

van het starten / stoppen van 

continue levering standen 

 
9.6 Verzoek “Raadplegen beschikbaar gestelde historische dagstanden van een aansluiting met slimme 

meter” – GetHistoricalSmartMeterReadingSeriesDifferentialRequest 

 
 
Leverancier (BalanceSupplier_Company) 

Gegeven Datatype XML element Multipliciteit Omschrijving 
MarktpartijEAN GLNEANCode ID 1..1 Unieke identificatie van de 

marktpartij (LDT1). 
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9.7 Antwoord “Raadplegen beschikbaar gestelde historische dagstanden van een aansluiting met 
slimme meter” – GetHistoricalSmartMeterReadingSeriesDifferentialResponse 

 
 
Leverancier (BalanceSupplier_Company) 

Gegeven Datatype XML element Multipliciteit Omschrijving 
MarktpartijEAN GLNEANCode ID 1..1 Unieke identificatie van de 

marktpartij (LDT1). 
 

Energiemeter (Portaal_EnergyMeter) 
Gegeven Datatype XML element Multipliciteit Omschrijving 
Meternummer EnergyMeterIDT

ype 
ID 1..1 Meternummer (LDT2).(PG) 
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Aansluiting (Portaal_MeteringPoint) 
Gegeven Datatype XML element Multipliciteit Omschrijving 
Aansluiting EAN GSRNEANCode EANID 1..1 Elke aansluiting op het net van 

de netbeheerder heeft een 

unieke EAN18 code conform 

de landelijke richtlijn 

(LDT1).(PG) 
 

Aanvraag (Query) 
Gegeven Datatype XML element Multipliciteit Omschrijving 
Externe referentie ReferenceTextT

ype 
ExternalReference 1..1 Eigen referentie van de 

initiërende marktpartij ter 

vereenvoudiging van zijn eigen 

interne procesgang. Max. 60 

karakters (LDT2). 
 

Stand (Reading) 
Gegeven Datatype XML element Multipliciteit Omschrijving 
Stand Measure Reading 1..1 Stand telwerk (LDT3). 
Datum Date ReadingDate 1..1 Datum waarop deze stand 

geldt (LDT3). 
 

Telwerk (Register) 
Gegeven Datatype XML element Multipliciteit Omschrijving 
Telwerkidentificati

e 
Identifier ID 1..1 Identificatie van het telwerk 

(LDT3). 
Meeteenheid MeasureUnitTyp

e 
MeasureUnit 1..1 Meeteenheid van het telwerk 

(LDT2). 
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9.8 Verzoek “Stoppen continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met 
slimme meter” – StopSubscriptionRequest 

 
 
Aansluiting (MarketEvaluationPoint) 

Gegeven Datatype XML element Multipliciteit Omschrijving 
Aansluiting EAN GSRNEANCode mRID 1..1 Elke aansluiting op het net van 

de netbeheerder heeft een 
unieke EAN18 code conform 
de landelijke richtlijn 
(LDT1).(PG) 

 

 (MarketParticipant) 
Gegeven Datatype XML element Multipliciteit Omschrijving 
Uniek 
identificatienumm
er van het object 

Text mRID 1..1  

 

 (MarketRole) 
Gegeven Datatype XML element Multipliciteit Omschrijving 
Marktrol van 
opgegeven 
marktpartij 

Text name 1..1  

 

Abonnement (Subscription) 
Gegeven Datatype XML element Multipliciteit Omschrijving 

 

class StopSubscriptionRequest

«MA»

StopSubscriptionRequestEnvelope

«ABIE»

Subscription

«ABIE»

MarketEvaluationPoint

«BBIE»

+ mRID: GSRNEANCode

«ABIE»

EDSNBusinessDocumentHeader::

EDSNBusinessDocumentHeader

A

«ABIE»

MarketRole

«BBIE»

+ name: Text

«ABIE»

MarketParticipant

«BBIE»

+ mRID: Text

«ABIE»

ReferenceInformation

«BBIE»

+ mRID: Text

«ASBIE»0..1

«ASMA»

1

«ASBIE»

1

«ASBIE» 1

«ASBIE»

1

«ASMA» 1
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9.9 Antwoord “Stoppen continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met 
slimme meter” – StartStopSubscriptionResponse 

 
 
Aansluiting (MarketEvaluationPoint) 

Gegeven Datatype XML element Multipliciteit Omschrijving 
Aansluiting EAN GSRNEANCode mRID 1..1 Elke aansluiting op het net van 

de netbeheerder heeft een 

unieke EAN18 code conform 

de landelijke richtlijn 

(LDT1).(PG) 
 

 Marktpartij (MarketParticipant) 
Gegeven Datatype XML element Multipliciteit Omschrijving 
Uniek 

identificatienumm

er van het object 

GLNEANCode mRID 1..1 EAN13 behorende bij de 

marktrol 

 

Marktrol  (MarketRole) 
Gegeven Datatype XML element Multipliciteit Omschrijving 
Marktrol van 

opgegeven 

marktpartij 

Text name 1..1 Afkorting marktrol (ebIX Code 

list - Business Code) 

 

Referentie (ReferenceInformation) 
Gegeven Datatype XML element Multipliciteit Omschrijving 
Referentie ReferenceTextT

ype 
mRID 1..1 Uniek referentienummer 
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Abonnement (Subscription) 
Gegeven Datatype XML element Multipliciteit Omschrijving 

 

Abonnement status (SubscriptionStatus) 

Gegeven Datatype XML element Multipliciteit Omschrijving 
Toelichting ReasonSubscript

ionType 
Reason 1..1 Code toelichting van de reden 

van het starten / stoppen van 

continue levering standen 
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10 Informatie Model (REST API) 
10.1 Operatie “Raadplegen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter” – readings 
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Einddatum (EndDateAndOrTime) 

Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
Eind datum DateTimeType DateTime 1..1 Datum en tijd (CET/CEST) op basis van standaard ISO 8601 

Voorbeeld: 2021-03-23T18:23:55Z 
 

Marktpartij (MarketParticipant) 

Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
EAN13 Marktpartij IdentifierType MRID 1..1 Marktpartij EAN (LDT). 

Voorbeeld: 876820054017 
 

Marktrol (MarketRole) 
Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
Marktrol op basis 
van ebIX code list 

TextType Type 1..1 Afkorting Marktrol op basis van ebIX Code list 

Voorbeeld: DDQ 

 

Meter (Meter) 
Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
Meternummer IdentifierType MRID 1..1 Meternummer 

 

Stand (Reading) 
Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
Stand NumericType Value 1..1 Uitgelezen waarde. 

Voorbeeld: 123456.789 
 

Standen serie (Reading_Series) 
Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 

 

Meeteenheid en vermenigvuldigingsfactor (ReadingType) 
Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
Vermenigvuldiging
seenheid 

UnitMultiplier Multiplier 0..1 Vermenigvuldigingseenheid 

Meeteenheid UnitSymbol Unit 1..1 Meeteenheid 
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Referentie informatie (ReferenceInformation) 
Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
Referentienumme
r 

IdentifierType MRID 1..1 Door de aanvragende partij verstrekt referentienummer.  

 

 Telwerk (Register) 

Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
Telwerkidentificati
e 

IdentifierType MRID 1..1 Telwerkidentificatie 
Voorbeeld: 1.8.1 

 

 Aansluiting (Request_MarketEvaluationPoint) 
Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
Aansluiting IdentifierType MRID 0..1 Een of meer verbindingen tussen een net en een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, 

onderdelen a tot en met d, van de Wet waardering onroerende zaken.  

 

Standen serie (Request_Reading_Series) 
Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 

 

Start datum (StartDateAndOrTime) 
Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
Start datum DateTimeType DateTime 1..1 Datum en tijd (CET/CEST) op basis van standaard ISO 8601 

Voorbeeld: 2021-03-23T18:23:55Z 
 

GEBRUIKTE ENUMERATIES: 
 
Enumeratie Marktrol (MarketRole) 

Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
Type MarketRoleCod

e 
DDQ 1..1 Leverancier 
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Enumeratie SI-voorvoegsel (UnitMultiplier) 
Dit onderdeel betreft de enumeratie horende bij het optionele attribuut UnitMultiplier. Indien het attribuut wordt gevuld, dan is het gebruik van waarden uit de  
enumeratie verplicht. 

Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
UnitMultiplier UnitMultiplier k 1..1 kilo 

 

Enumeratie SI-eenheid (UnitSymbol) 
Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
UnitSymbol UnitSymbol m3 1..1 Volume in kubieke meter (m³). 

Wh 1..1 Actief vermogen in Watt uur 
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10.2 Operatie “Starten continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter” – subscriptions 
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Aansluiting (MarketEvaluationPoint_Subscription) 

Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
EAN18 aansluiting IdentifierType MRID 1..1 Aansluiting EAN (LDT). 

Voorbeeld: 871687120052440179 
 

Marktpartij (MarketParticipant) 
Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
EAN13 Marktpartij IdentifierType MRID 1..1 Marktpartij EAN (LDT). 

Voorbeeld: 876820054017 
 

Marktrol (MarketRole) 

Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
Marktrol op basis van ebIX code list TextType Type 1..1 Afkorting Marktrol op basis van ebIX Code list. 

Voorbeeld: DDQ 
 

Referentie informatie (ReferenceInformation) 
Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
Referentienummer IdentifierType MRID 1..1 Door de aanvragende partij verstrekt referentienummer. 

 

Abonnement (Request_Subscription_Start_End) 
Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 

 

Abonnement (Start_Subscription) 
Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 

 

Abonnementsstatus (SubscriptionStatus_End) 
Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
Toelichting ReasonKind_ 

End 
Reason 1..1 Code toelichting van de reden van het starten / stoppen van continue levering 

standen 
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GEBRUIKTE ENUMERATIES: 
 
Enumeratie Marktrol (MarketRole) 

Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
Type MarketRoleCode DDQ 1..1 Leverancier 

 
Enumeratie Toelichting (Reason) 

Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
Reason ReasonKind_End ACT 1..1 Continu beschikbaar stellen wordt gestart 

DBL Continu beschikbaar stellen reeds gestart voor deze aansluiting 

LEV Leverancier is niet geregistreerd op de aansluiting 

UIT De meter staat administratief uit 

SMN De meter is technisch niet uitleesbaar 
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10.3 Operatie “Raadplegen beschikbaar gestelde historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter” – readings-differential 

 
 

Datum (DateAndOrTime) 
Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
Datum DateType Date 1..1 Datum en tijd (CET/CEST) op basis van standaard ISO 8601 

Voorbeeld: 2021-03-23T18:23:55Z 
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Aansluiting (MarketEvaluationPoint_Differential) 
Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
EAN18 aansluiting IdentifierType MRID 1..1 Aansluiting EAN (LDT). 

Voorbeeld: 871687120052440179 
 

Marktpartij (MarketParticipant) 

Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
EAN13 Marktpartij IdentifierType MRID 1..1 Marktpartij EAN (LDT). 

Voorbeeld: 876820054017 
 

Marktrol (MarketRole) 
Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
Marktrol op basis van ebIX code list TextType Type 1..1 Afkorting Marktrol op basis van ebIX Code list. 

Voorbeeld: DDQ 
 

Meter (Meter) 
Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
Meternummer IdentifierType MRID 1..1 Meternummer 

 

Standen (Reading) 

Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
Stand NumericType Value 1..1 Uitgelezen waarde. 

Example: 123456.789 
 

Serie delta standen (Reading_Series_Differential) 
Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 

 

SI-voorvoegsel en SI-eenheid (ReadingType) 
Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
SI-voorvoegsel UnitMultiplier Multiplier 0..1 SI-voorvoegsel (bijvoorbeeld: kilo) 
SI-eenheid UnitSymbol Unit 1..1 SI-eenheid (bijvoorbeeld: Wh) 

 

Referentie informatie (ReferenceInformation) 
Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
Referentienummer IdentifierType MRID 1..1 Door de aanvragende partij verstrekt referentienummer. 
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Telwerk (Register) 

Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
Telwerkidentificatie IdentifierType MRID 1..1 Telwerkidentificatie 

Voorbeeld: 1.8.1 
 

Serie delta standen (Request_Reading_Series_Differential) 
Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 

 

GEBRUIKTE ENUMERATIES: 
 
Enumeratie Marktrol (MarketRole) 

Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
Type MarketRoleCode DDQ 1..1 Leverancier 

 
Enumeratie SI-voorvoegsel (UnitMultiplier) 
Dit onderdeel betreft de enumeratie horende bij het optionele attribuut UnitMultiplier. Indien het attribuut wordt gevuld, dan is het gebruik van waarden uit de  
enumeratie verplicht. 

Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
UnitMultiplier UnitMultiplier k 1..1 kilo 

 

 Enumeratie SI-eenheid (UnitSymbol) 
Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
UnitSymbol UnitSymbol m3 1..1 Volume in kubieke meter (m³). 

Wh 1..1 Actief vermogen in Watt uur 
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10.4 Operatie “Stoppen continu beschikbaar stellen historische dagstanden van een aansluiting met slimme meter” – StopSubscriptionRequest 
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Einde abonnement (End_Subscription) 
Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 

 

Einddatum (EndDateAndOrTime) 
Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
Eind datum DateTimeType DateTime 1..1 Datum en tijd (CET/CEST) op basis van standaard ISO 8601 

Voorbeeld: 2021-03-23T18:23:55Z 
 

Aansluiting (MarketEvaluationPoint_Subscription) 

Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
EAN18 aansluiting IdentifierType MRID 1..1 Aansluiting EAN (LDT). 

Voorbeeld: 871687120052440179 
 

Marktpartij (MarketParticipant) 
Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
EAN13 Marktpartij IdentifierType MRID 1..1 Marktpartij EAN (LDT). 

Exam Voorbeeld ple: 876820054017 
 

Marktrol (MarketRole) 
Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
Marktrol TextType Type 1..1 Afkorting Marktrol op basis van ebIX Code list. 

Voorbeeld: DDQ 
 

SI-voorvoegsel en SI-eenheid (ReadingType) 
Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
SI-voorvoegsel UnitMultiplier Multiplier 0..1 SI-voorvoegsel (bijvoorbeeld: kilo) 
SI-eenheid UnitSymbol Unit 1..1 SI-eenheid (bijvoorbeeld: wh) 

 

Referentie informatie (ReferenceInformation) 
Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
Referentienummer  IdentifierType MRID 1..1 Door de aanvragende partij verstrekt referentienummer. 

 

Abonnement (Request_Subscription_Start_End) 
Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
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Abonnementsstatus (SubscriptionStatus_End) 
Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
Toelichting ReasonKind_ 

End 
Reason 1..1 Code toelichting van de reden van het starten / stoppen van continue levering 

standen 
 

GEBRUIKTE ENUMERATIES: 
 
Enumeratie Marktrol (MarketRole) 

Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
Type MarketRoleCode DDQ 1..1 Leverancier 

 
Enumeratie Toelichting (Reason) 

Gegeven Datatype JSON element Multipliciteit Omschrijving 
Reason ReasonKind_End ACT 1..1 Continu beschikbaar stellen wordt gestart 

DBL Continu beschikbaar stellen reeds gestart voor deze aansluiting 

LEV Leverancier is niet geregistreerd op de aansluiting 

UIT De meter staat administratief uit 

SMN De meter is technisch niet uitleesbaar 
 
 
 


